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MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS
TERMO DE REFERÊNCIA COLIC Nº 04/2015
1. DO OBJETO
Contratação de empresa especializada para locação de 1(um) no-break, pelo período de 48 (quarenta e oito) meses com capacidade de 25 KVA, completo com baterias, montagem, instalação e startup, incluindo a manutenção preventiva trimestral e todas as corretivas necessárias, além dos serviços de preparação e manutenção na rede elétrica do CPD da Susep.

1.1 Os serviços previstos nesta contratação compreendem: 

a) Preparação da rede elétrica do CPD da Susep incluindo os racks dos andares;

b) Fornecimento de no-break em regime de locação, incluindo manutenção preventiva, corretiva e manutenção/alterações na rede elétrica pelo prazo de 48 meses.
2. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
2.1 A presente contratação tem por finalidade promover a locação, instalação, manutenção preventiva e corretiva de que trata o objeto, visando a garantir o pleno funcionamento dos diversos equipamentos de Tecnologia da Informação (servidores, switches, roteadores, firewalls) em funcionamento nas dependências da sala de servidores do 10º. Andar da SUSEP.
2.2 Também está prevista a intervenção na rede elétrica do CPD da Susep de forma a manter o pleno balanceamento das fases do barramento elétrico a fim de evitar quaisquer problemas no funcionamento do no-break fornecido pela Contratada.

2.3 A CONTRATANTE não possui em seu quadro funcional, cargos de técnicos e engenheiros de manutenção de no-break, pois as disposições contidas na Lei nº 9.632, publicada no DOU de 08/05/98, que trata da extinção de Cargos da Administração Pública Federal, estabelecem que a contratação das atividades correspondentes será mediante a execução indireta. As Instruções Normativas nº 02 de 30 de abril de 2008 e nº 03 de 15 de outubro de 2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão disciplinam a contratação e a execução indireta dos serviços terceirizados, cujas categorias profissionais não mais ingressarão na Administração Pública Federal, visto que não haverá concurso público para o provimento destes cargos.

2.4 A presente contratação será efetuada através de licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço e observará os preceitos gerais de Direito Público, e em especial as disposições da Lei nº 10.520/02, combinado com o Decreto nº 5.450/05, e subsidiariamente à Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e será ainda subordinada às condições e exigências estabelecidas no Edital.
2.5 Os serviços em tela possuem padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos pelo Edital por meio de especificações usuais do mercado, enquadrando-se, portanto, como serviços comuns, nos termos do § 1º, do artigo 2º, do Decreto nº 5.450/2005.

3. DOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA REDE ELÉTRICA
3.1 A rede elétrica do CPD da Susep compreende a malha elétrica localizada no 10° andar, a alimentação proveniente dos cofres dos barramentos, os quadros de distribuição e a alimentação dos racks presentes no subsolo, 7º, 8º, 9º, 10º e 13º e outros andares que a Susep venha a ocupar futuramente no imóvel sito à Avenida Presidente Vargas, 730, Rio de Janeiro-RJ.
3.2 Os serviços previstos nesta contratação compreendem: 
a) Preparação da rede elétrica do CPD da Susep e dos racks dos andares;
b) Fornecimento de no-break em regime de locação, incluindo manutenção preventiva, corretiva e manutenção/alterações na rede elétrica pelo prazo de 48 meses.
3.3 O serviço de preparação da rede elétrica da Susep compreende:

a) Anotação de Responsabilidade Técnica pelo Engenheiro Eletricista da Contratada;

b) Substituição do cabeamento de força (3F+N – 35mm) desde o disjuntor da subestação no 3º andar até o disjuntor geral do quadro de força do CPD no 10º andar (total estimado com margem de segurança de 120 metros de linha). Poderá ser aproveitada a infraestrutura (eletrocalha/seal tube)  existente no local. Também será necessário o lançamento de cabo de força desde o rack de switches do subsolo até o disjuntor do quadro de força auxiliar do CPD no 10º andar.
c) Cálculo da carga de todos os equipamentos, incluindo a Central Telefônica;

d) Eliminação de fugas de corrente nas alimentações elétricas; 
e) Troca das tomadas e réguas de alimentação dos racks e do no-break que necessitem de adequações com os respectivos plugues adaptadores;

f) Reparos em geral necessários na malha elétrica incluindo sua alimentação;

g) Balanceamento das fases incluindo fornecimento de material para toda a malha elétrica e para os quadros elétricos do CPD;
h) Ligação da alimentação da central telefônica e dos demais equipamentos no-break existente para testes iniciais;
i) Colocação de identificadores e numeradores em todos os cabos da malha elétrica, disjuntores e em todos os equipamentos, tomadas e réguas de alimentação, além da reformulação do mapa de disjuntores no quadro elétrico;

j) Retirada da alimentação da central telefônica com remoção das baterias e no-break existentes para o depósito da Susep na Rua Buenos Aires, nº 256, Centro, Rio de Janeiro-RJ;

k) Ligação da alimentação da central telefônica e dos demais equipamentos no no-break fornecido pela Contratada;

l) Elaboração de relatório final das instalações.

3.4 O prazo para execução dos serviços de preparação da rede elétrica é de 30(trinta) dias, contados a partir da Ordem de Serviço emitida pelo fiscal do contrato. O pagamento será feito em parcela única em até 10(dez) dias após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo da prestação destes serviços.

3.5 Em caso de necessidade, a critério da Contratante, os serviços poderão ser realizados fora do horário de expediente normal, inclusive em finais de semana.

4. DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NO-BREAK E DA REDE ELÉTRICA
4.1 O No-Break deverá estar instalado e em funcionamento na data limite para execução dos serviços de preparação da rede elétrica constante do item 3.4 deste Termo de Referência.

4.2 O sistema de No-break deverá ser fornecido completo (com baterias) e com as seguintes especificações mínimas: 
a) dupla conversão, onda senoidal pura, microprocessado 25 KVA;

b) Entrada: Trifásica 220V (F+F+F+N+T) - Saída: Trifásica 220V (F+F+F+N) / 127V (F+N)
c) Autonomia: 05 minutos com baterias seladas VRLA montadas em gabinete similar ao nobreak.

d) Para aumentar a segurança do sistema, as UPS devem conter um by-pass estático eletrônico independente além de um interruptor manual de by-pass para manutenção;

e) Controle e diagnóstico através de microprocessador;

f) AutoRestart (partida automática do retificador após o retorno da sede às condições normais de operação, mesmo após total descarga das baterias);

g) Transferência automática, sem interrupções, para a rede de reserva, determinada pelas seguintes condições:

•
Sobrecarga na saída do inversor;

•
Tensão em CC fora da tolerância admitida;

•
Alta temperatura;

•
Avaria no inversor;

4.3  O No-Break deverá possuir software de monitoração incluso, possibilitando monitorar e supervisionar através de uma única console o funcionamento do Nobreak, via tcp/ip, com as seguintes características:

a) O Sistema deve possuir capacidade de conexão em Rede Ethernet, em dispositivo interno, através de conectores padrão RJ45. 

b) Deve possuir porta de comunicação RS232, RS485 ou USB, para uso independente ou simultâneo, para rede Modbus/RTU ou equivalente;
c) A contratada deve providenciar todos os cabos para conexão à rede. 

d) Os dados e as configurações do No-break devem poder ser visualizados através de navegador de internet (Internet Explorer, Chrome ou Firefox).

e) O Software de monitoramento deve permitir a restrição da visualização e configuração das informações do software. Com o controle de acesso habilitado, somente usuários cadastrados poderão ter acesso às informações. Configurar a permissão de visualização dos dados por qualquer usuário, desde que, cadastrado previamente por um usuário administrador.

f) Possibilitar, no mínimo, a visualização dos Indicadores das principais grandezas do no-break (tensão de entrada e saída, autonomia da bateria, tensão de by-pass e potência de saída)

4.4 A contratada deverá executar os serviços mínimos na manutenção preventiva trimestral:

a) Manter a área limpa em torno do UPS.

b) Verificar a existência de eventos no display.

c) Monitorar os parâmetros do sistema.

d) Verificar funcionamento do sistema de ventilação.

e) Verificar se as condições ambientais estão conforme as especificações do fabricante.

f) Verificar estado dos cabos de entrada, saída dos No-breaks.

g) Limpeza da bateria e verificação do indicador de carga da bateria.

h) Verificar funcionamento do sistema de ventilação.

i) Limpeza externa do gabinete.
j) Medir a tensão e corrente da bateria do gerador.

k) Medir a temperatura ambiente.

l) Reapertar conexões.

m) Simulação de falta de energia.
n) Verificar o balanceamento das fases da alimentação dos quadros elétricos.

o) Verificar eventuais fugas de corrente ou tensões no neutro da alimentação.

4.5 A Contratada deverá executar, sob demanda, e limitados a duas chamadas por trimestre, os seguintes serviços:
a) Realizar novo balanceamento de cargas das fases em caso de instalação de novos equipamentos, incluindo fornecimento de cabeamento, disjuntores, tomadas e/ou réguas;

b) Realizar reparos na rede elétrica em caso de problemas nas instalações;

c) Executar e acompanhar o ligamento e desligamento de no-break viabilizando a instalação ou desinstalação de novos equipamentos que importem em alteração na carga elétrica, ou conforme necessidade da Contratante.
5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1 A CONTRATADA deverá apresentar toda a documentação da bateria que comprove a sua adequação às especificações técnicas.

5.2 A CONTRATADA será a responsável pelo descarte das baterias velhas, inclusive as atualmente na posse da Susep, cumprindo os procedimentos de destinação final adequada, conforme Resolução do Conama nº 401 de 4 de novembro de 2008.

5.3 Responsabilidade por todos os vícios e defeitos das baterias durante todo o período contratado, contado a partir do recebimento definitivo das licenças;

5.4 Garantir a qualidade dos bens ofertados.

5.5 Responsabilidade civil e integral por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.

5.6 Manutenção durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, de todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

5.7 Não transferência a terceiros, sejam fabricantes, representantes ou quaisquer outros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada.

5.8 Responsabilidade pelos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
6.1 Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente deste Termo de Referência. 

6.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

6.3 Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.

6.4 Fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitado pela CONTRATADA, desde que atendidas as obrigações contratuais.

6.5 O CONTRATANTE somente deverá receber o produto que atenda as especificações exigidas e o preço ofertado e deverá efetuar o pagamento dentro do prazo pactuado.

7. DO PREÇO DE REFERÊNCIA 

7.1 Os valores foram obtidos através de preenchimento de pesquisa de preços de acordo com a Instrução Normativa SLTI MPOG nº 6/2014, totalizando o valor global de R$ 123.240,48; sendo:

Custo de Preparação da Rede Elétrica: R$ 10.440,48
Valor para 48 Meses da Manutenção Integral: R$ 112.800,00
Valor Global do Contrato: R$ 123.240,48
8. DO PAGAMENTO
8.1 O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional por meio de Ordem Bancária e crédito em conta corrente, após o adimplemento das obrigações contratuais conforme cronograma de execução da reforma e proposta de preços juntamente com a apresentação da respectiva nota fiscal/fatura, em duas vias, corretamente preenchida pela contratada, e devidamente atestada pelo gestor do contrato da contratante, até o quinto dia útil do mês subseqüente ao vencido contado da data de protocolização pela contratada da nota fiscal/fatura, no Protocolo da contratante, estando tais pagamentos condicionados à comprovação de regularidade da situação da contratada, mediante consulta "on line" ao SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores e à Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas/TST;

8.2 O pagamento dos serviços de preparação da rede elétrica será realizado em parcela única após conclusão dos serviços e emissão de Termo de Recebimento Definitivo.

8.3 O pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva será realizado em parcelas trimestrais e estará condicionado à apresentação do relatório assinado pelo técnico responsável da contratada e por um servidor da contratante, bem como pela apresentação do relatório de visita assinado pelo engenheiro responsável da contratada quando necessário;

8.4 Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto houver pendências na prestação dos serviços;

8.5 Caso sejam detectadas incorreções na nota fiscal ou não tenha havido o cumprimento total ou parcial das obrigações constantes deste Termo de Referência, o prazo acima referido será contado a partir da regularização na nota fiscal ou atendimento das referidas obrigações;

8.6 As multas e retenções que por ventura existam, serão deduzidas no próprio valor a ser pago ou da garantia do contrato, a critério da Contratante.

9. DAS VISTORIAS

9.1 Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, e considerando-se o estado atual dos elevadores, a Licitante deverá realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por funcionário designado para este fim, de segunda à sexta-feira, das 10 horas às 17 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (21) 3233-4099 ou pelo email colic.rj@susep.gov.br. Será emitido atestado de vistoria para as empresas que comparecerem à Susep para este fim.
10. DA QUALIFICAÇÃO DA CONTRATADA
10.1 Apresentação por parte da licitante do Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA; da Empresa contratada, de no mínimo um engenheiro eletricista responsável técnico pela empresa, um técnico em eletrônica, todos comprovadamente funcionários ou sócios da contratada, (Resolução Nº 218 do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, atribuições constantes dos Art. 8º, 9º e 12º);

10.2 A comprovação de que pertence ao quadro permanente será para o sócio, o diretor detentor de cargo na gestão, através do contrato social, e para o empregado será a Carteira de Trabalho e Previdência Social ou Ficha de Registro;

10.3 Apresentação por parte da licitante de 01(um) ou mais Atestado de Capacidade Técnica, emitidos em seu favor, por pessoas jurídicas de direito público ou privado devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, onde comprove ter executado ou estar executando serviços que sejam pertinentes e compatíveis com objeto, no(s) qual (is) conste referência à parcela de maior relevância técnica, assim considerada o fornecimento e instalação de Sistema de No-Break eletrônico microprocessado trifásico com potência unitária igual ou superior a 25KVA, incluindo Banco de Baterias para 5 minutos de autonomia.

11. DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE
11.1 A presente contratação terá vigência global de 50(cinquenta) meses, considerando-se o prazo de 2(dois) meses para o serviço de preparação da rede elétrica e fornecimento do no-break e 48(quarenta e oito) meses de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento integral de componentes.

11.2 O presente contrato não poderá ser prorrogado após o fim de sua vigência.

11.3 Os preços trimestrais dos serviços de manutenção corretiva e preventiva poderão ser reajustados pela variação do IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, visando adequação aos novos preços de mercado, observando o interregno mínimo de 1 (um) ano, contado a partir da data de início destes serviços.
12. 
DA GESTÃO
12.1 A Contratante exercerá através do servidor por ela indicado, a gestão dos serviços, observando o fiel cumprimento das exigências constantes deste Termo, o que não exclui e nem diminui a responsabilidade da contratada com a execução, fiscalização e supervisão dos serviços por pessoas habilitadas. 

Rio de Janeiro, 25 de agosto de 2015.
Luiz Eduardo Ademi Teixeira

Analista Técnico
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